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В Белоруссии ф у н к ц и о н и р у е т большое число 
крупных свинокомплексов с промышленной техно­
логией содержания животных, построенных по про­
екту итальянской фирмы Джи-Ай-Джи. Несмотря на 
ряд экологических проблем, они являются высоко­
эффективным производством с высоким уровнем ме­
ханизации. Свинокомплексы оснащаются серийно 
выпускаемыми системами управления технологи­
ческими процессами на базе релейно-контактной ло­
гики. Данные системы функциони­
руют по заранее заданному алго­
ритму коммутации аппаратуры и ее 
элементов . Необходимость моди­
фицировать систему в процессе эк­
сплуатации приводит к значитель­
ным затратам времени и материаль­
ных ресурсов. Любое изменение в 
алгоритме управления , например, 
вследствие модернизации техноло­
гических процессов или изменения 
технологии производства требует 
выполнения больших объемов ра­
бот в процессе изменений монтажа 
электрических и пневматических 
блоков и изменения их числа. Кро­
ме того, используемая для этих це­
лей элементная база, построенная 
в основном на контактных реле и 
дискретных компонентах, отлича­
ется низкой надежностью и требу­
ет больших затрат квалифициро­
ванного труда при обслуживании. В 
то же время, опыт эксплуатации ре-
лейно- контактных систем выявил 
и их функциональную недостаточ­
ность. 
Анализ накопленного опыта и 
литературных данных показал высокую технико-эко­
номическую эффективность применения микропро­
цессорной техники для управления технологически­
ми процессами приготовления и раздачи жидких 
кормов. Поэтому в период с 1989 по 1993 г. на сви­
нокомплексе " Белая Русь" Узденского района Мин­
ской области были внедрены восемь микропроцес­
сорных систем приготовления и раздачи жидких кор­
мов (рис. 1). 
В качестве управляющего устройства применен 
микропроцессорный контроллер общепромышлен­
ного применения КМС-1 . Для измерения доз и уче­
та количества воды при приготовлении жидкого кор­
ма применены индукционные расходомеры ИР-61 и 
счетные приставки Ф С - З Ц 1 ] . 
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Основные технические характеристики микро­
процессорной системы: 
- дискретность задаваемых доз для приготовле­
нии жидкого корма 750 кг; 
- погрешность влажности жидкого корма-1%; 
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- диапазон задаваемых с пульта оператора доз 
жидкого корма для выдачи в групповые кормушки 
0-255л.; 
- п о г р е ш н о с т ь выдаваемых доз в групповые 
станки не более 3 % ; 
- время раздачи корма в 144 групповые станки, 
40 . . .70 мин. 
Одним из основных требований, предъявляемых 
сельскохозяйственным производствам к системам 
управления, является их высокая надежность. 
Любая АСУТП может быть объектом исследова­
ния теории надежности, если она может находиться 
в двух взаимно исключающихся состояниях - отка­
за или работоспособности [2]. Работоспособное со­
стояние микропроцессорной системы приготовления 
и раздачи жидких кормов характеризуется способ­
ностью выполнять заданные функции с сохранени­
ем значений заданных параметров, согласно нор­
мативно - технической документации. Если один из 
параметров не выполняется то состояние АСУТП 
считается неработоспособным (табл.1). 
Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е д а н н ы е о н а д е ж н о с т и 
АСУТП получены в результате наблюдения за их 
работой в условиях реальной эксплуатации в тече­
ние 10 лет. 
Реальная эксплуатация представляет собой не­
достижимый по своим масштабам в лабораторных 
Рис.1. Общий вид технологического оборудования 
для кормления свиней. 
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условиях эксперимент. Несмотря 
на то , что э к с п е р и м е н т а л ь н ы е 
данные соответствуют морально 
устаревшим устройствам, основ­
ной целью данных исследований 
является повышение надежности 
м и к р о п р о ц е с с о р н ы х с и с т е м . 
Многолетний опыт эксплуатации 
микропроцессорной системы при­
готовления и раздачи жидких кор­
мов свидетельствует о более вы­
сокой ее надежности по сравне­
нию с типовой системой управле­
ния (табл.2) . 
По литературным и расчетным 
данным на типовую систему уп­
равления приходится в среднем 
12-15 отказов в год. Причем ти­
повая система обладает ограни­
ченными функциональными воз­
можностями. 
Эксплуатация микропроцес ­
сорной системы показала, что в 
год случается в среднем 1-2 отка­
за на один шкаф управления. 
На э к с п л у т а ц и о н н у ю надеж­
ность существенное влияние ока­
зывают три причины отказа сис-
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Рис.2. Варианты подключения микропроцессорной системы и силового 
оборудования к питающей сети. 
а) без помехозащищенности; б) с помехозащищенностью. 
МС - микропроцессорная система.СО - силовое оборудование; 
ФС - сетевой фильтр. 
темы: ошибка проектирования; производственный 
дефект; сбой. 
Ошибка проектирования - это дефект, который с 
самого начала п р и с у т с т в у е т в с и с т е м е . О б ы ч н о 
ошибка проектирования устраняется при монтаже, 
наладке или эксплуатации системы. 
Производственный дефект - это ошибка , имею­
щаяся в одном или нескольких экземплярах изделия 
из-за того, что эти конкретные экземпляры изготов­
лены неверно. Производственный дефект устраня­
ется в процессе наладки и запуска системы. Изго­
товителям микропроцессорной техники удалось до­
биться достаточно низких значений этого показате­
ля благодаря современным технологиям и приемоч­
ным испытаниям. 
Распространенным отказом микропроцессорных 
устройств являются сбои. Сбой - это дефект, перво­
начально не присутствующий в изделии, но возни­
кающий в процессе его функционирования вслед­
ствие некоторых физических явлений, например, 
ухудшения параметров, вызванного молекулярными 
дефектами, нагревом, влажностью, трением. Сбой 
это самоустраняющийся отказ, который приводит к 
кратковременному нарушению работоспособности 
системы, что является причиной нарушения выпол­
нения технологического процесса приготовления 
или раздачи жидких кормов. 
Причинами сбоев могут быть помехи в линиях 
связи, источниках питания и т. д. Поэтому при про­
ектировании и внедрении микропроцессорной сис­
темы большое внимание уделялось устранению при­
чин, которые могли вызвать сбои функционирова­
ния микропроцессорной системы. В первую очередь 
это относится к устранению помех по питанию, ко­
торые могут возникать при включении исполнитель­
ных механизмов[3] . 
Форма сигнала переменного напряжения про­
мышленной питающей сети ( ~ 
220В, 50Гц) в течение коротких 
п р о м е ж у т к о в в р е м е н и может 
сильно отличаться от синусои­
дальной - возможны выбросы, 
снижение амплитуды одной или 
н е с к о л ь к и х п о л у в о л н и т. д. 
Возникновение таких искаже­
ний обычно связано с резким 
изменением сетевой нагрузки. 
Причинами изменения сетевой 
нагрузки могжет быть включе­
ние мощного электродвигателя, 
сварочного аппарата. Поэтому 
следует по возможности осуще­
ствлять развязку от таких источ­
ников помех по сети (рис.2) . На 
р и с у н к е п о к а з а н ы две схемы 
подключения силового оборудо­
вания и микропроцессорной си­
стемы с отсутствием и наличием помехозащищен­
ности по питанию. На вводе питания микропроцес­
сорной системы с целью подавления кратковремен­
ных помех возможно введение сетевого фильтра. Ре­
зонансная частота фильтра может лежать в преде­
лах 0,15-300 мГц. Широкополосные сетевые фильт­
ры обеспечивают подавление помех по всему ука­
занному диапазону. Для подключения микропроцес­
сорной техники и средств автоматики использова­
лась отдельная линия питания от осветительного 
щита. В некоторых случаях обязательным является 
А 
б) диод-стабилитрон 
1 
7\ 
в) варистор 
г) КС-цепочка 
X 
I 
Рис.3. Схемы подавления импульсных помех 
на индуктивной нагрузке: 
а,б) по постоянному току; 
в,г) по переменному току. 
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введение электростатического экрана (водопровод­
ная труба или металлорукав) , который соединяется 
с заземленным корпусом щита питания. 
Для подавления помех в микропроцессорной си­
стеме управления необходимо правильно произво­
дить монтаж электропроводки внутри устройства. 
Необходимо различать три типа кабелей: 
- кабели интерфейсов и кабели, по которым пе­
редаются аналоговые сигналы или сигналы счетчит 
ков (они всегда должны быть экранированы). 
- Линии , по которым передаются цифровые 
входные сигналы: 24В (постоянного/переменного 
тока). 
- Соединительные линии для цифровых выхо­
дов. 
При монтаже эти три типа кабелей необходимо 
пространственно разделять. Следует избегать па­
раллельного расположения кабелей различных ти­
пов на любом протяжении. Если кабели разных ти­
пов должны размещаться в одном кабелепроводе, 
то их следует разделять заземленной металличес­
кой стенкой. Необходимо избегать укладки в один 
жгут сетевых и сигнальных проводов даже в слу­
чае экранирования тех и других. Идеальным реше­
нием является использование отдельных кабелеп-
роводов для кабелей каждого типа. 
Для устранения помех, возникающих при сраба^ 
тывании пускателей, в реле необходимо использо­
вать внешние защитные элементы. Обычно реко­
мендуется, чтобы релейные и транзисторные выход­
ные модули микропроцессорных контроллеров име­
ли внешние защитные элементы (рис.3) . Защитные 
элементы устанавливаются либо на переключаемой 
нагрузке, на выходе модуля, либо между выводами. 
Можно отметить следующие особенности ис­
пользования внешних элементов для подавления 
импульсных помех на индуктивной нагрузке: 
- ЯС элементы обычно используются в цепях 
переменного тока. Типичные значения ЯС элемен­
та для индуктивной нагрузки мощностью пример­
но 10 Вт, составляют 22 Ом/250 нФ для 24 В или 
220 Ом/1 мкФ для 220 В переменного тока. 
- Варисторы обычно используются в цепях пе­
ременного тока. В связи с тем что варисторы изна­
шиваются использование ЯС элементов предпочти­
тельнее. 
- Диоды используются только в цепях посто­
янного тока. 
- Комбинация диод-стабилитрон используется 
только в цепях постоянного тока. Этот тип защит­
ного элемента обеспечивает меньшее время отсеч­
ки. Недостатком данной схемы является выделение 
значительного тепла в элементе при высоких час­
тотах переключения. 
Для устранения помех большое внимание уде­
лялось заземлению средств автоматизации. В мик­
ропроцессорных системах АСУТП, выполненных 
в виде конструктивно - законченных блоков, исполь­
зуется два типа шин "земля" - корпусная и схемная. 
Согласно требованиям техники безопасности, кор­
пусная земля подключается к шине заземления, про­
ложенной в помещении. Схемная шина (относитель­
но которой отсчитываются уровни напряжения сиг­
налов) не должна быть соединена с корпусом внут­
ри блока - для нее должен быть выведен отдельный 
зажим, изолированный от корпуса. 
При неправильном заземлении импульсные на­
пряжения, порождаемые уравновешивающими тока­
ми по земляной шине, будут фактически приложе­
ны к входам контроллера, что может вызвать их лож­
ное срабатывание и сбой технологического процес­
са. 
Выбор наилучшего варианта заземления зависит 
от конкретных "местных" условий и зачастую про­
водится после серии тщательных экспериментов. 
Наименее надежным звеном микропроцессорной 
системы кормораздачи является кормораздаточная 
тележка. Установленный на ней датчик разгрузки 
часто выходил из строя из-за поломки механичес­
кой группы. Такая неисправность характерна для 
датчиков типа ДКП при частом их срабатывании. 
Для устранения отказов датчиков разгрузки была 
предложена схема их модернизации. При модерни­
зации в корпусе датчика ДКП монтируется герконо-
вое реле . При этом снимается контактная группа и 
ограничитель поворота рычага привода. Геркон сра­
батывает при взаимодействии с магнитным полем 
магнита, который крепится на пластине, механичес­
ки связанной с рычагом привода. При такой конст­
рукции значительно повышается надежность рабо­
ты устройства. Снижаются требования к точности 
установки датчика по отношению к головке крана. 
Одной из характерных неисправностей раздаточ­
ной тележки является ее буксование, которое может 
возникнуть при заклинивании рычага крана и упора 
тележки в результате износа или некачественного 
обслуживания оборудования. Несвоевременное об­
наружение сбоя ведет к выламыванию зубьев рееч­
ного пути или выходу из строя двигателя. Для сво­
евременного обнаружения неисправности в цепь 
питания двигателя подключается амперметр, по по­
казаниям которого можно обнаружить буксование 
тележки. Второй метод обнаружения данной неисп­
равности - программный. Если, например, вышло 
контрольное время движения тележки между крана­
ми, что свидетельствует о неисправности, происхо­
дит отключение тележки с подачей сообщения опе­
ратору. 
В современных АСУТП, использующих микро­
процессорные контроллеры, очень велико значение 
не только безотказной работы технических средств, 
но и наличие программ не имеющих скрытых оши­
бок. В настоящее время из-за многообразия микро­
п р о ц е с с о р н ы х к о н т р о л л е р о в и их программного 
ДХІГГРСо) 
П А Н О Р А М А 
обеспечения существует тенден­
ция к у в е л и ч е н и ю к о л и ч е с т в а 
ошибок в п р о г р а м м е . Наиболее 
сложными являются программы 
у п р а в л е н и я т е х н о л о г и ч е с к и м и 
процессами в реальном масштабе 
времени. Полная проверка таких 
программ в процессе отладки не­
в о з м о ж н а . Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
программы может быть полнос­
тью о ц е н е н о л и ш ь в п р о ц е с с е 
применения . Ошибки программ 
обычно проявляются только при 
воздействии различных сигналов, 
поступающих на входы м и к р о ­
п р о ц е с с о р н о г о к о н т р о л л е р а . 
Ошибки программ могут привес­
ти к сбоям и нарушению выпол­
нения технологического процес­
са. В процессе внедрения новых 
линий приготовления и раздачи 
жидких кормов п р о и з в о д и л о с ь 
усовершенствование программ. В 
результате были п о л н о с т ь ю ис­
ключены ошибки программ, кото­
рые могли в ы з в а т ь н а р у ш е н и е 
технологического процесса . Су­
щественным и обязательным яв­
ляется и с п о л ь з о в а н и е избыточ­
ных п р о г р а м м н о - т е х н и ч е с к и х 
возможностей м и к р о п р о ц е с с о р ­
ной техники для диагностики тех­
нологического оборудования. Это 
п о з в о л я е т п р е д о т в р а т и т ь или 
уменьшить ущерб от неизбежных 
отказов технологического обору­
дования. 
Для п о в ы ш е н и я н а д е ж н о с т и 
технологических систем необхо­
димо учитывать свойства опера­
тора. В первую очередь целесооб­
разно учесть возможность оши­
бочных действий оператора и его 
способность компенсировать по­
следствия отказов т е х н и ч е с к и х 
объектов и своих ошибок. К чис­
лу наиболее часто применяемых 
способов уменьшения количества 
о ш и б о к о п е р а т о р о в о т н о с я т с я : 
блокировка нежелательных дей­
ствий, резервирование действий, 
о р г а н и з а ц и о н н ы е и п с и х о л о г и ­
ческие мероприятия. Для блоки­
ровки н е ж е л а т е л ь н ы х д е й с т в и й 
оператора, при проектировании 
м и к р о п р о ц е с с о р н о й с и с т е м ы , 
были введены дополнительные 
а п п а р а т н ы е и п р о г р а м м н ы е 
средства. Режим кормоприготов-
ления не начинается, если не вы­
п о л н я ю т с я о п р е д е л е н н ы е на­
чальные условия. Резервирова­
ние действий состоит во введе­
нии дополнительных действий 
перед основным. Приготовление 
или раздача жидкого корма не 
начнется, если переключателями 
не выбраны с о о т в е т с т в у ю щ и е 
режимы. 
Многолетний опыт эксплуа­
тации микропроцессорных сис­
тем управления показывает, что 
они легко и быстро осваиваются 
персоналом, обладают высокой 
н а д е ж н о с т ь ю и э ф ф е к т и в н о с ­
тью. 
При их п р о е к т и р о в а н и и и 
внедрении необходимо соблю­
дать следующие условия: 
- выбор программно-техни­
ческих средств о б щ е п р о м ы ш ­
ленного применения с высокой 
вероятностью безотказной рабо­
ты; 
- и с п о л ь з о в а н и е избыточ­
ных п р о г р а м м н о - т е х н и ч е с к и х 
возможностей микропроцессор­
ной техники для диагностики и 
предотвращения отказов техно­
логического оборудования; 
к а ч е с т в е н н ы й м о н т а ж с 
защитой от электромагнитных 
помех; 
- обучение персонала и со­
п р о в о ж д е н и е д е й с т в у ю щ е й 
АСУТП. 
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